(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
0-PL-14315-01-00

Priifbericht fiir Probe: 2022021955
Auftraggeber Kunden-Nr. Fertigstellung am
Gemeinde 449 18.03.2022
Entnahmestelle Dirrnhaar, Brunnen I, .
Probenbezeichnung  Trinkwasser LAWW-Nr. 4110803600014
Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  21.02.2022 Entnahmezeit 11:55
Probenehmer(in), Firma H. Sadikovic, SWM Probeneingang 21.02.2022 Eingangszeit  13:26
Probenahme im akkreditierten Bereich  Ja
Mikrobiologische Kenngroien
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeRwert Grenzwert Verfahren
M [Koloniezahl 22 °C KBE/mI 0 100  |TrinkwV §15 (1c)
M |Koloniezahl 36 °C KBE/mI 0 100 |TrinkwV §15 (1c)
M  |Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2: 2014-06 (K 6-1)
M |Escherichia coli KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2: 2014-06 (K 6-1)
Physikalisch-chemische Kenngrofien ( Komp 1 unter der gsgrenze bei S bildung nicht beriicksichtigt. )
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeRwert Grenzwert Verfahren
P Bodensatz ohne
P Triibung visuell vor Ort - klar
P Farbung visuell vor Ort - farblos
P Geruch, vor Ort - ohne i::]:nr; 2:622: 2006-10 (83)
P  |Wasser - Temp. bei Probenahme 'C 7.8 DIN 38404: 1976-12 (C 4)
P |elekt. Leitfahigkeit (25°C) vor Ort pSlcm 533 2790 |DIN EN 27888: 1993-11 (C 8)
P |Temp., bei Leitfahigkeitmess. °C 7.8 DIN EN 27888: 1993-11 (C 8)
P |pH-Wert, vor Ort ] 759 65| 9,5 |DINENISO 10523:2012-04 (C5)
P |Temperatur - pH c 78 DIN EN ISO 10523: 2012-04 (C 5)
P |Sauerstoff (02), vor Ort mg/l 97 DIN EN ISO 5814: 2013-02 (G 22)
P |Temperatur (02) °c 78 DIN EN ISO 5814: 2013-02 (G22)
C |Saurekap. pH 4,3 ("KH) *KH 14,8 DIN 38409: 2005-12 (H 7)
C  |Saurekap. pH 4,3 mmol/l 53 DIN 38409: 2005-12 (H 7)
C  |séurekap. pH 4,3 mmol/m? 5280 DIN 38409: 2005-12 (H 7)
C Basekap. pH 8,2 berechnet mg/l 15,3
C Basekap. pH 8,2 berechnet mmol/l 03
C Basekap. pH 8,2 berechnet mmol/m?* 348,0
C |calcium (Ca) mgll 753 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C |Magnesium (Mg) mg/l 205 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C |Natrium (Na) mll 32 200  |DINENISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
Cc |Kalium (K) mg/l <1.0 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C  |Mangan (Mn) mgll <0,005 005 |DINENISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Eisen (Fe) mg/l <0,02 0,2 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Aluminium (Al) mg/| <0,02 02 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
SWM Services GmbH Geschafisfuhrung: Sitz: Munchen Bankverbindungen
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Priifbericht fiir Probe: 2022021955

Auftraggeber Kunden-Nr. Fertigstellung am
Gemeinde 449 18.03.2022
Entnahmestelle Dirrnhaar, Brunnen Il, .
Probenbezeichnung Trinkwasser LAWW-Nr. 4110803600014
Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  21.02.2022 Entnahmezeit 11:55
Probenehmer(in), Firma H. Sadikovic, SWM Probeneingang 21.02.2022 Eingangszeit  13:26
Probenahme im akkreditierten Bereich  Ja
Physikalisch-chemische Kenngréfien ( Komp unter der B gsg bei § b g nicht berii )
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeRwert Grenzwert Verfahren
C  |Arsen (As) mg/l <0,001 001 |DINENISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Ammonium (NH4) mg/l <0,05 0,5 DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)
C Chlarid (Cl-) magll 9,1 250 DIN EN I1SO 10304-1: 2009-07 (D 20)
8 Sulfat (S04 2-) mall 59 250 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)
C  |Nitrat (NO3-) mg/l 8,9 50 | DINEN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)
C-X |Ortho-Phosphat (PO4) mg/l <0,05 DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)
C Nitrit (NO2-) mall <0,05 0,5 DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)
C  |geldster org. Kohlenstoff (DOC) ma/l <0,30 DIN EN 1484: 1997-08 (H 3)
C Féarbung 436 nm m-' <0,10 0.5 DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1)
C SAK bei 254 nm m-' <0,5 DIN 38404: 2005-07 (C 3)
C lonenbilanz -2,993
C Calcitlosekapazitat (CaCO3) mg/l -16,2 5 DIN 38404: 2012-12 (C 10)
3 Gesamtharte berechn, Grad d 15,2 DIN 38409-6:1986-01
C  |Erdalkalien berechn. mmol/| 2,721 DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C-X |Silicium (Si) (phota) mg/l 2,57 DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)
C-X |Kieselsaure (SiO2) (photo) berechnd ~ mgll 5,498001 DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)
DIN 38407:2014-09 (F 36). DIN
i i b/ 0,020 01 |38407:2017-07 (F 47)
C-U |Aclonifen ug/l <0,025 0,1 DIN EN 1SO 10695: 2000-11
C-U | Amidosulfuron ug/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-08 (F 36)
y DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C  |Atrazin ug/! <0,020 01 |38407:2017-07 (Fa7)
) DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Azoxystrobin ug/l <0,020 0,1 38407:2017.07 (F47)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Bentazon ug/l <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Boscalid ug/l <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
C-U |Bromacil ug/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Bromoxynil ug/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (F47)
C-U |Carbendazim ug/l <0,025 0,1 WES 778: 2012-14
; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Chloridazon g/l <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Chlortoluron g/l <0,020 0.1 38407:2017.07 (FA7)
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(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14315-01-00

SW/M

Priifbericht fiir Probe: 2022021955

Auftraggeber Kunden-Nr. Fertigstellung am

Gemeinde 449 18.03.2022

Entnahmestelle Diirrnhaar, Brunnen I, .

Probenbezeichnung  Trinkwasser LAWW-Nr. 4110803600014

Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  21.02.2022 Entnahmezeit 11:55

Probenehmer(in), Firma H. Sadikovic, SWM Probeneingang 21.02.2022 Eingangszeit  13:26
Probenahme im akkreditierten Bereich  Ja
Physikalisch-chemische Kenngroen { Komponenten unter der B gsgrenze bei § g nicht beriicksichtigt. )
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeRwert Grenzwert Verfahren
C-U |Clodinafop pg/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Clomazone pgll <0,020 0,1 38407:2017-07 (F47)
Cc-U Clopyralid pg/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
L DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C-U |Clothianidin ug/l <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
C-U |Cyflufenamid pgl/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Cyproconazol sl <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
: DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Desethylatrazin g/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (F47)
C-U |Desethyl-desisopropylatrazin pg/l <0,050 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
. . DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Desethylsimazin ug/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (F47)
; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Desethylterbutylazin ug/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (F47)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C |picamba ug/l <0,020 0.1 |38407:2017-07 (Fa7)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
€  |PEhampop Hg/l 05920 01 |38407:2017-07 (Fa7)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Difenoconazol pgll <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
C-U |Diflufenican pg/l <0,025 0,1  |DIN38407: 2014-09 (F 36)
c-U Dimefuron pg/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Dimethachlor ugll <0,020 0,1 38407:2017-07 (F47)
: ; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Dimethenamid Hall <0,025 0.1 38407:2017-07 (F47)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Dimethoat ua/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (F4T)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Dimethomorph ug/l <0,020 0,1 38407:2017.07 (F47)
} ) DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Dimoxystrobin ug/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (FA7)
] DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
e hol =020 01 |38407:2017-07 (F47)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Epoxiconazol uall <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
o DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Ethidimuron yall <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
SWM Services GmbH Geschaftsfihrung: Sitz- Manchen Bankverbindungen:
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(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14215-01-00

Prufbericht fiir Probe: 2022021955

Auftraggeber Kunden-Nr. Fertigstellung am
Gemeinde 449 18.03.2022
Entnahmestelle Durrnhaar, Brunnen 11, .
Probenbezeichnung Trinkwasser LAWW-Nr. 4110803600014
Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  21.02.2022 Entnahmezeit 11:55
Probenehmer(in), Firma H. Sadikovic, SWM Probeneingang 21.02.2022 Eingangszeit  13:26
Probenahme im akkreditierten Bereich  Ja
Physikalisch-chemische Kenngréfien (K unter der gsgrenze bel S blldung nicht beriicksichtigt. )
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeRwert Grenzwert Verfahren
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
Ethofi t /l
c Omana Ko/l 0,920 0.1 |38407:2017-07 (F47)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
F h i
c FHEHIEERS Ko/l =0.020 0.1 |38407:2017-07 (F47)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
Fl If fl
C azasulfuron Hg <0,020 0,1 38407-2017-07 (F47)
C-U |Flonicamid ug/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U [Florasulam ugll <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U [|Fluazifop pall <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
’ DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Flua fl 0,020 1
vazinam He © b 38407:2017-07 (F47)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
Fluf t 1 21 1
C VRnaE K 0,020 0. 38407:2017-07 (F47)
C-U |Flumioxazin gl <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
Fl lid il 2 1
C |Fluopicalide i e 01 |3s407:2017-07 (Fa7)
C-U Fluopyram gl <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
F
C lurtamone el <0,020 0,1 38407:2017-07 (F47)
C-U |Flusilazol g/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
Cc-U Glyphosat g/l <0,020 0,1 DIN 38407 F22 mod. (2001-10)
C-U |AMPA pall <0,020 0.1 DIN 38407 F22 mod. (2001-10)
C-U |Haloxyfop gl <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
C-U |imazalil gl <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
; i DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
Imidacloprid fl
€ [mkacked Hg $0.020 0.1 138407:2017-07 (F47)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
- lodosulfi -methyl il
C-X |lodosulfuron-methy! Hg <0,025 0,1 38407:2017-07 (FA7)
Cc-U loxynil uall <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U |lprodion ugll <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
| t fl
C soproturon ug <0,020 0,1 38407:2017-07 (F47)
C-U |Isoxaben pgll <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
K -methyl fl
& reame-meny M <0925 0.1 138407:2017-07 (F47)
C-U Lenacil pgll <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U [Mandipropamid ugll <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
SWM Services GmbH Geschaftsfuhrung: Sitz: Munchen Bankverbindungen
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BO992 Minchen

Telefon: +49 89 2361-0
Internet: www.swm.de

Dr. Florian Bieberbach,
Wemer Albrecht,

Ingo Wortmann,
Helge-Uve Braun
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(( DAKKS

Deutsche
Alkreditterungsstelle
D-PL-14315-01-00

SW/M

Prifbericht fiir Probe: 2022021955

Auftraggeber Kunden-Nr. Fertigstellung am

Gemeinde 449 18.03.2022

Entnahmestelle Dirrnhaar, Brunnen Il, .

Probenbezeichnung Trinkwasser LAWW-Nr. 4110803600014

Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  21.02.2022 Entnahmezeit 11:55
Probenehmer(in), Firma H. Sadikovic, SWM Probeneingang 21.02.2022 Eingangszeit  13:26

Probenahme im akkreditierten Bereich  Ja

Physikalisch-chemische Kenngréen ( Komponenten unter der B gsg bel S g nicht beri tigt. )
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeBwert Grenzwert Verfahren
C-uU MCPA ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Mecoprop pg/l <0,020 0.1 38407:2017-07 (FA7)
C-U [Mesosulfuron-methyl ugll <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U |Mesotrione pg/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Metalaxyl ug/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (F47)
; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Metamitron pgll <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Metazachlor pgll <0,020 01 38407:2017-07 (F47)
C-U |Metconazol pg/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U |Methiocarb pgll <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Metobromuron g/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (FAT)
c Mtaibehise ug/l <0,020 01 DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN

38407:2017-07 (F47)

C-U |Metosulam

ug/l <0,025 01  |DIN38407: 2014-09 (F 36)

DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN

c Metribuzin ug/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (F47)
C-U [Metsulfuron-methyl pg/l <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Napropamid pg/l <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
C-U |Penconazol pgll <0,025 0.1 DIN EN ISO 10695: 2000-11
. . DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
G Pendimethalin ug/l <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
{5 Pethoxamid Ha/l <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
C-U [Picolinafen pgll <0,025 0.1 DIN EN ISO 10695: 2000-11
C-U |Picoxystrobin g/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U |Pinoxaden pg/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U |Pirimicarb pg/l <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
C-U |Prochloraz pg/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Propamocarb ya/l <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C  |Propazin Ko/l <0,020 01 138407:2017-07 (F47)
SWM Services GmbH Geschaftsfihrung: Sitz: Munchen Bankvertindungen
Emmy-Noether-Stralle 2 Dr. Florian Bi h, Registergericht: A ht Munchen Postbank AG
B0992 Minchen Wamer Albrecht, HRB 126 674 BIC PBNKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 8888 06
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(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierurgsstelle
D-PL-14315-01-00

Priifbericht fiir Probe: 2022021955
Auftraggeber Kunden-Nr. Fertigstellung am
Gemeinde 449 18.03.2022
Entnahmestelle Diirrnhaar, Brunnen II, .
Probenbezeichnung  Trinkwasser LAWW-Nr. 4110803600014
Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  21.02.2022 Entnahmezeit 11:55
Probenehmer(in), Firma H. Sadikovic, SWM Probeneingang 21.02.2022 Eingangszeit  13:26
Probenahme im akkreditierten Bereich  Ja
Physikalisch-chemische Kenngréfien (K unter der B gsg bei S bildung nicht beriicksichtigt. )
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeRwert Grenzwert Verfahren
; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
P | /l
C ropiconazol ug <0,020 0.1 38407:2017-07 (F47)
C-U |Propoxycarbazone ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
C-U |Propyzamid pg/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U |Proquinazid pg/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Prosulfocarb il 2
rosuffocar Hg e 0.1 |38407:2017-07 (F47)
DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Prosulfuran /l 0,020 )
¥ Ha i B 38407:2017-07 (F47)
’ DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Prothioconazol /l 0,020 ]
Ha ) ¢ 38407:2017-07 (F47)
C-U |Pyrimethanil pg/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
G |Pyiossilem — <0.025 01 |DIN38407: 2014-09 (F 36)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Q / 2
vinmerac Hg =0l 01 |38407:2017-07 (F47)
C-U |Quinoclamin pgll <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
. DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
Q /
c Aneen uol e 01 |38407:2017-07 (Fa7)
) . DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C S /| 2
imazin Hg <0,020 0.1 138407:2017-07 (F47)
; ; DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
C Spiroxamin /l 2
prom ke <0020 01 |38407:2017-07 (Fa7)
C-U |Sulcotrion pg/l <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
C-U |Tebuconazol g/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
DIN 38407:2014-09 (F 36). DIN
Tebuf d fl
¢ sdenpym Hg TWiAee 01 138407:2017-07 (F 47)
. DIN 38407:2014-09 (F 36). DIN
Terbutyl /
c eroulylazin Hg/l i 01 |38407:2017-07 (F 47)
C-U |Tetraconazole g/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
; . DIN 38407:2014-09 (F 36). DIN
Thiacloprid /
c raciopr Hgl =i 0.1 |38407:2017-07 (F 47)
. DIN 38407:2014-09 (F 36). DIN
Th th fl
c RRIIeHE i 0,020 0.1 |38407:2017-07 (F 47)
C-U |Thifensulfuron-methyl pgl/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U |Topramezon ug/l <0,025 0.1 WES 778: 2012-14
A DIN 38407:2014-09 (F 36). DIN
Triad | fl
C riadimeno pag/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (F 47)
C-U |Triasulfuron pall <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Stralle 2
80992 Minchen

Telefon: +49 89 23610
Internel: www.swm.de

Geschaftsfubrung: Sitz: Munchen
Or. Florian Bieberbach,
Wermner Albrecht,
Ingo Worimann,

Helge-Lve Braun

HRB 126 674

Aufsichisratsvorsitzender:
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Priifbericht fiir Probe: 2022021955

Auftraggeber Kunden-Nr. Fertigstellung am
Gemeinde 449 18.03.2022
Entnahmestelle Durrnhaar, Brunnen I, .
Probenbezeichnung Trinkwasser LAWW-Nr. 4110803600014
Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  21.02.2022 Entnahmezeit 11:55
Probenehmer(in), Firma H. Sadikovic, SWM Probeneingang 21.02.2022 Eingangszeit  13:26
Probenahme im akkreditierten Bereich
Physikalisch-chemische Kenngréen ( Komp unter der B gsg bei § bildung nicht beriicksichtigt. )
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeRwert Grenzwert Verfahren
C-U |Tribenuron-methyl pg/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U Triclopyr pg/l <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
: ; DIN 38407:2014-09 (F 36). DIN
C Trifloxystrobin ug/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (F 47)
C-U |Triflusulfuron-methyl pg/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U |Triticonazol pg/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U |Tritosulfuron pgll <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U  |2-Hydroxyatrazin pg/l <0,025 0,1 WES 735: 2013-11
- DIN 38407: 2014-09 (F 36). DIN
G Fenpropidin ug/l <0,020 0,1 38407:2017-07 (F4T)
C-U |Fenoxaprop-P g/l <0,025 0,1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
c-U Bixafen ug/! <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
C-U |Carbetamid g/l <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
C-U  |Flupyrsulfuron-methyl uall <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
C-U |Methoxyfenozid pg/l <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
C-U |Propaquizafop pgll <0,025 0,1 DIN 38407-36 (2014-09)
C-U [Tebufenozid pg/l <0,025 DIN 38407: 2014-09 (F 36)
C-U |Fluxapyroxad pg/l <0,025 0.1 DIN 38407: 2014-09 (F 36)

Beurteilungsgrundlage

Trinkwasserverordnung, in der aktuell gultigen Fassung

Befund

Die Werte der untersuchten mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Parameter entsprechen den Anforderungen der

Trinkwasserverordnung.

Sitz: Munchen
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Erlduterungen zu den Untersuchungen Verletzungen von Richtwert Grenzwert
M oder C = Mikrobiologische oder physikalisch/chemische Bestimmung durch SWM Labor im akkreditierten Bereich, Emmy-
Noether-Str. 2, Miinchen

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der regularen
Bebriitungszeit bis zur endgiiltigen Auswertung bei 4°C gekihlt gelagert (gemaf DIN EN ISO 8199: 2008-01).

M-X und C-X = Messung durch SWM-Labor, Emmy-Noether-Str. 2, Miinchen, auRerhalb des akkreditierten Bereiches

M-U = Unterauftragsvergabe - Messung durch

C-U = Unterauftragsvergabe - Messung durch  Dr. Weflling Laboratorien GmbH, D-PL-14162-01-01

Erlduterungen zur Probenahme

P = Mit Kennuna 'P' versehene Parameter wurden vom Probenehmer (SWM oder extern) vor Ort gemessen.

P-X = Messuna vor Ort durch den Auftraageber, aullerhalb des akkreditierten Bereichs. Die Priiferaebnisse beziehen sich auf
die Probe wie erhalten,

Mikrabiologische Probenahmen werden innerhalb des akkreditierten Bereiches nach DIN EN 1SO 19458 (K19): 2006-12
durchgefihrt,

Chemisch/physikalische Probenahmen werden innerhalb des akkreditierten Bereiches nach DIN 1SO 5667-5 (A14): 2011-02
durchgefiihrt. Grundwasserleiter werden nach DIN 38402-13 (A13): 1985-12 beprobt.

Bei Bedarf wird das Probenahmeprotokoll zur Verfiigung gestelit.

Die in diesem Priifbericht durchaeflihrten Prifverfahren sind aemaf DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Fir Trinkwasser ailt: Auf Anfrage werden die Messunsicherheiten zur Verfligung aestellt.

SWM-Losuna fiir Grundwasser: Die Messunsicherheit wurde fur die Konformitatsbewertuna von Grundwasser - analog zu den
Voraaben zur Bewertuna von Trinkwasser - nicht bertcksichtigt. Auf Kundenwunsch kann eine alternative Entscheidungsreael
angewendet werden.

Konformitatsaussaae und Entscheidunasreael beziehen sich auf alle Messwerte, die mit Grenz- bzw. Richtwert anqeqeben sind.
Auf Anfraae werden die Messunsicherheiten zur Verfliquna gestellt.

SWM Services GmbH Geschaftsfuhrung: Sitz: Minchen Bankverbindungen:

Emmy-Noether-Stralte 2 Dr. Florian Bieberbach, Reqgistergerichl: Amisgericht Munchen Poslbank AG

80992 Munchen Wemer Albrecht, HRB 126 674 BIC PENKDEFFXXX * IBAN DE45 7001 0080 0800 BESE 06
Telefon: +49 B9 2361-0 Ingo Wortmann, Aufsichtsralsvorsitzender

Internet: www,swm.de Helge-Uve Braun Oberblrgermeister Dieter Reiter
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